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西门子变频器 mm430  供水 pid 参数设置如下 
 

p0700=2       控制命令为端子控制 
p0701=1       5#端子启动 
p0702=9       6#端子为复位信号 
p0756.1=2     反馈信号为电流信号 
p1000=1       给定为面板 
p2200=1       使能 pid 
p2253=2250    pid 目标给定源于面板 
p2240=x       压力给定百分比 
p2264=755.1   反馈为模拟量输入 2 
p2265=5       pid 反馈滤波时间 
p2280=0.5     比例增益设置 
p2285=15      积分时间设置 
 
模拟量给定参考 4-20ma 
p0756=2  单极性电流输入 
p0757=4  
p0758=0% 
p0759=20 
p0760=100% 
p0761=4 
 
模拟量输出（频率）4-20ma 
p0771=21 
p0777=0% 
p0778=4 
p0779=20 
p0780=100% 
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